
吉野遮音システム 
ハイパーウォール Z･WⅠ目透かし仕様 について 

令和 3 年 12 月 20 日 

吉野石膏株式会社 

 

１．当壁工法と耐火・遮音認定の関係 
・添付する耐火構造および遮音構造の認定条件は、広い範囲で認めていただいております。 

一方、ハイパーウォール Z･WⅠ目透かし仕様は、これらの認定の一部を用いて商品化した工法となります。

当壁工法の施工は、弊社が発行する最新の「標準施工指導書」を遵守願います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．当壁工法の注意点 

・当壁工法を共同住宅の住戸等の区画として用いる場合は、消防庁の定める施工管理体制に従う必要があり

ます。 

施工管理体制とは、弊社の技術研修を修了した監督者が、弊社の「標準施工指導書」および 

現場毎に作成した「施工計画書」に沿って施工するよう監督指導すること、施工の結果を記録 

保存しておくこと。 

乾式壁と躯体等の接合部は「タイガーロックフェルト」や「タイガーU タイト」などによる四周処理が 

必要となります。 

詳しくは弊社が発行する最新の「標準施工指導書」でご確認願います。 
 ※当壁工法の耐火構造認定は、上張りタイガーハイパーハード C の目地部を「突付け」と「目透かし」にすることが可能ですが、そ

れぞれ認定番号が FP060-NP-0389(2) ［突付け目地部］、FP060-NP-0390(2)［目透かし部］に分かれております。当壁工法におい

ては、FP060-NP-0389(2)、FP060-NP-0390(2)は併用して適用することができ、一つの壁に突付け目地と目透かし目地の両方を設

けることができます。 

・「標準施工指導書」の内容で認定書に係る事項について疑義が生じた場合は、弊社と協議した上で認定条件

の範囲に従って施工方法を検討してください。尚、「標準施工指導書」に明記されていない事項、認定書に

記載のない事項・納まり等は必ず、設計・建築主事・所轄消防等にご確認願います。 
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認定の範囲、工法仕様、遮音測定時の試験体との関係図 

1 時間耐火認定 

FP060NP-0448(2) 

遮音認定 

SOI-0187 

「ハイパーウォール Z･WI 

目透かし仕様」 

工法の仕様 

(標準施工指導書) 

遮音測定時の

試験体 

TLD52 



認 定 書

国 住 指 第 3152号
令和 3年 2月 12日

吉野石膏株式会社

代表取締役 須藤 永作 様

国土交通大臣  赤羽

下記の構造方法等については、建築基準法第 68条の 25第 1項 (同法第 88条第 1項にお
いて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第 2条第七号及び同法施行令第 107条第
二号 (間仕切壁 (非耐力壁):1時間)の規定に適合するものであることを認める。

記

1.認定番号

FP060NP-0448(2)

2.認定をした構造方法等の名称

人造鉱物繊維断熱材充てん/両面 。両面ボー ド用原紙張せっこう板 。強化せ
つこうボー ド張/軽量鉄骨下地間仕切壁

3.認定をした構造方法等の内容

別添の通 り

(注意)こ の認定書は、大切に保存 しておいてください。

五



別 添

1,構造名

人造鉱物繊維断熱材充てん/両面 。両面ボー ド用原紙張せつこう板 。強化せつこうボー ド張/
軽量鉄骨下地間仕切壁

2.寸法

壁高及び壁幅については、構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする。

3.材料構成等

項   目 製 品 仕 様

①

下

地

材

用

面

材

上張り材 種類、規格等 iaからcのいずれかによる。
a。 両面ボー ド用原紙張せっこう板

規格 :不燃材料認定番号 卜lM-1908

形状 :平板

表面の形状 :平滑

端部の形状 :ス クエアー、テーパー又はベベル

厚さ (■lm):9.5(± 0.5)～ 15(± 0.5)

かさ比重 :1.0(± 0.1)

b.両面ボー ド用原紙張ガラス繊維混入せつこう板

規格 :不燃材料認定番号 いlM-9645

形状、表面の形状及び端部の形状は前記の aに同じ。

厚さ(Hlm):厚 さ(IIull):9.5。 12.5。 15(± 0.5)

かさ比重 :1.3(± 0.13)

c。 両面ボー ド用原紙張繊維混入せつこう板

規格 :不燃材料認定番号 小lM-9364

形状(表面の形状及び端部の形状は前記の aに同じ。

厚 さ(■lm):厚 さ(IIⅡIl):9.5。 12.5(± 0.5)

かさ比重 :1.25(± 0.125)

日地部 (一般部)の納まり :a又は bのいずれかによる。
a.突付け張り

b。 目透かし張り

目透かし幅 (llⅡll):2～ 10

下張 り材 強化せつこうボー ド

規格 ia又は bのいずれかによる。
a.不燃材料認定番号 さlM-8615

形状 :平板
表面の形状 :平滑
端部の形状 :ス クエアー、テーパー又はベベル

厚さ (ll」ll):12.5。 15。 18。 21・ 25(± 0。 5)

かさ比重 :0.75以上
b。 不燃材料認定番号ⅢIM-1498、 いlM-14981(両面薬剤処理ボー ド用原紙張せっ

こう板)の うち、ボー ド用原紙を除いた部分のせっこうの含有率が 95%以上、
ガラス繊維の合有率が 0。 4%以上、ひる石の含有率が 2.5%以上のもの

表面の形状、端部 さ びかさ比重は前記の aに同
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項   目 製 品 仕 様

②

下

地

材

上部及び下部ラ

ンナー (以下、上

下ランナーとい

う。 )

材料名及び規格 :aか らgのいずれかによる。
a。 溶融亜鉛めっき鋼板 (」IS G 3302)

b。 電気亜鉛めつき鋼板 (」 IS G 3813)

c.溶融アル ミニウムめつき鋼板 (」 IS G 3314)

d.溶融亜鉛-5%アル ミニウム合金めっき鋼板 (」 IS G 3317)

e。 溶融 55%アル ミニウムー亜鉛合金めつき鋼板 (」 IS G 3321)

f.溶融亜鉛―アル ミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板 (」 IS G 3823)
g,一般構造用軽量形鋼 (」 IS G 3350)

形状・寸法 (IIⅡll):aか らcのいずれかによる。
aoE-65(± 0.5)～ 1,000× 30(± 1.0)～ 75、 厚さ 0,4(± 0.04)以上
b.巳 65(± 0.5)～ 1,000× 30(± 1,0)～ 74× 31(± 1.0)～ 75、 厚さ0,4(± 0.04)

以上

co L-30(± 0.5)～ 100× 60(± 1.0)～ 75、 厚さ 1.0(± 0.1)以上

取付け方法 :上記 cの形状のランナーを用いる場合は 2本を併用する。

表面処理 :aからfのいずれかによる。

(材料名及び規格が上記 a～ fの場合 :a又は fのいずれかによる)

a.錆止め塗料

種類 :下記のいずれかによる。
エポキシ樹脂系、アクリル樹脂系、フェノール樹脂系、油性系、ビニルブ

チラール樹脂系、アルキ ド樹脂系、ポヅウレタン樹脂系、フッ素樹脂系、
シリコン樹脂系、塩化ビニル樹脂系、無機質系

塗布量(g/m2):117(± 12)以下 (有機質固形分量)

b.亜鉛めつき

c.アルミニウムめっき

d。 亜鉛―アル ミニタム合金めつき

e.亜鉛一アル ミニウムーマグネシウム合金めっき

f.処理なし

間柱 (ス タンド) 材料名及び規格 iaからhのいずれかによる。
a.溶融亜鉛めっき鋼板 (」 IS G 3302)

b。 電気亜鉛めっき鋼板 (」 IS G 3313)

c.溶融アル ミニウムめっき鋼板 (」 IS G 3314)

d.溶融亜鉛-5%アル ミニウム合金めつき鋼板 (」 IS G 3317)

e.溶融 55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 (」 IS G 3321)

f.溶融亜鉛―アル ミニウムーマグネシウム合金めっき鋼板 (」 IS G 3323)

g。 一般構造用軽量形鋼 (」IS G 3850)

h。 一般構造用角形鋼管 (」IS G 3466)

形状 。寸法 (llⅡll)ia又 は bのいずれかによる。
a.□ 65(± 0.5)～ 1,000× 45(± 1.0)～ 75× 10(± 2.0)～ 32、 厚さ 0。 4(± 0,04)

以上

b.□ -65(± 0.5)～ 1,000× 45(± 1.0)～ 1,000、 厚さ0.4(± 0,04)以上

表面処理 :表面処理は前記の上下ランナーに同じ。

取付け間隔及び中空部の厚さ               ,
共通間柱構造の場合

取付け間隔 (lIⅡ【l):606(± 60)以下

中空部の厚さ (IIⅡ【l):65～ 1,050

千′烏間柱構造の場合

取付け間隔 (IIⅡ【l):303(± 30)以下

中空部の厚さ (IIⅡll):66～ 1,050

並列間柱構造の場合

取付け間隔 (Ilull):606(± 60)以下

中空部の厚さ(llull):131～ 2,050

2
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項    目 製 品 仕 様

②

下

地

材

振れ止め (必要

に応 じて取付け

る。 )

材料名及び規格 :材料名及び規格は前記の上下ランナーに同じ。

形状・寸法 (llⅡll):a又 は bのいずれかによる。

a.匡 -19(± 1.5)～ 50× 10(± 1.5)～ 20、 厚さ 0,4(± 0.04)以上

b.匠E19(± 1.5)～ 50× 10(± 1.5)～ 20× 5(± 1.0)～ 20、 厚さ0.4(± 0.04)以上

表面処理 :表面処理は前記の上下ランナーに同じ。

③

中

空

部

断

熱

材

人造鉱物繊維断

熱材

種類、規格等 :a又は bのいずれかによる。
a.グラスウール

規格 :」 IS A 6301、  JIS A 9504又 イま JIS A 9521

厚さ (IIⅡll):12(± 2)以上

密度(kg/m3):10(± 2)以上

b.ロ ックタール

規小′群:」 IS A 6301、  JIS A 9504又 イま JIS A 9521

厚 さ (ll」ll):20(+5,-3)以上

密度 (kg/m3):20(± 2)以上

④

昌ll

構

成

材

料

間柱 (ス タン ド)

用スペーサー

(必要に応 じて

取付ける。 )

材料名及び規格 :aか らgのいずれかによる。
a。 溶融亜鉛めっき鋼板 (」IS G 3302)

b.電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313)
c.溶融アルミニウムめつき鋼板 (」 IS G 3314)

d,溶融亜鉛-5%アル ミニウム合金めっき鋼板 (」 IS G 3317)

e.溶融 55%アル ミニウムー亜鉛合金めっき鋼板 (」 IS G 3321)

f.溶融亜鉛―アル ミニウムーマグネシウム合企めつき鋼板 (」IS G 3323)

g.鋼板

厚さ(lllll):0,4(± 0.04)以上

表面処理 :表面処理は前記の上下ランナーに同じ。

敷 目板 (必要に

応 じて取付け

る。)

種類等 :下記のいずれかによる。

せつこう板、せつこうボー ド、強化せつこうボー ド、不燃積層せつこうボー ド、

繊維強化セメント板、グラスウール (10 kg/m3以上)、 ロックウール (10 kg/m3以

上)、 グラスファイバーフェル ト(10 kg/m3以 上)又はロックウールフェル ト(10

kg/m3以上)

寸法 (Illlll):厚 さ 1(± 0.1)以上、幅 40(± 4)以上

鋼板 (必要に応

じて取付ける。)

材料名及び規格 :材料名及び規格は前記の間柱 (ス タンド)用 スペーサーに同じ。

厚 さ(IIⅡll):1.0(± 0.2)以下

大きさ(Ilull):幅 600(± 60)以 下

取付け位置 :aか らcのいずれかによる。
a.間柱 (ス タンド)表面

b.敷 目板表面

c.下張り材表面

取付け面積の割合

20(± 2)%以下 (片面あたりの壁面積に対する鋼板の占める割合)

-3
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項    目 製 品 仕 様

④

副

構

成

材

料

ランナー用スペ

ーサー (必要に

応 じて取付け

る。 )

種類等 :下記のいずれかによる。

せつこう板、せっこうボー ド、強化せつこうボー ド、不燃積層せっこうボー ド、

繊維強化セメン ト板、グラスウール (10 kg/m3以 上)、 ロックウール (10 kg/m3以

上)、 グラスファイバーフェル ト(10 kg/m3以 上)、 ロックウールフェル ト(10 kg/m3

以上)又は亜鉛めっき等鋼板

寸法 (lllll)

せつこう板、せつこうボー ド等

厚さ 1(± 0。 1)以上、30(± 3)以上×30(± 3)以上

亜鉛めっき等鋼板

a又は bのいずれかによる。

a.匡 1(± 0。 1)以上×30(± 3)以上、幅 30(± 3)以上、鋼板の厚さ 0,4(± 0.04)

以上

b.L-1(± 0。 1)以 上 X10(± 1)以上×30(± 3)以上、幅 30(± 3)以上、鋼板の厚
さ0.4(± 0.04)以上

表面処理 :表面処理は前記の上下ランナーに同じ。

取付ける間柱 (ス タンド)の配列の種類

千鳥間柱構造

緩衝材 (必要に

応 じて取付け

る。 )

種類等 :種類等は前記の敷目板に同じ。

寸法 (Ilttll):厚 さ 1(± 0.1)以 上、幅 5(± 0.5)以上

取付ける間柱 (ス タンド)の配列の種類

千鳥間柱構造又は並列間柱構造

きしみ音防止材

(必要に応 じて

取付ける。)

種類、寸法 :1)か ら3)のいずれかによる。
1)粘着剤付テープ

種類 :下記のいずれかによる。

ブチルゴム系、アクリル系、シリコーン系、超高分子量ポリエチレン

系、ポリエチレン系、ポヅプロピレン系又はフン素樹脂系

寸法 (llm):厚 さ 0.5(± 0.05)以下

取付け位置 :aからgのいずれか、又は aか らgの内 2つ以上の併用のいず

れかによる。

a。 上下ランナー表面の全面又は一部
b.間柱 (ス タンド)上下端 50 11Ⅱll部分の表面の全面又は一部
c.ラ ンナー用スペーサー表面の全面又は一部

d.間柱 (ス タンド)と 間柱 (ス タンド)スペ~サーの接触部
e.間柱 (ス タンド)と 振れ止めの接触部
f.振れ止めと問柱 (ス タッド)スペーサーの接触部
g.間柱 (ス タンド)と 鋼板の接触部

2)グラスタール (10 kg/m3以 上)、 ロックウール (10 kg/m3以 上)、 グラスファイ
バーフェル ト(10 kg/m3以 上)又はロックウールフェル ト(10 kg/m3以 上)

寸法 (■lm):厚 さ 0.5(± 0,05)以上

取付け位置 :取付け位置は前記の 1)に同じ。
3)シーリング材

種類 :下記のいずれかによる。

ポリウレタン系、アクリル系、アクリルウレタン系、ポリサルファイ

ド系、ポリイツブテレン系、シリコーン系又は変成シリコーン系

取付け位置 :取付け位置は前記の 1)に同じ。

4
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項   目 製 品 仕 様

④

副

構

成

材

料

留付け材 下張り材取付け用

タンピンねじ

寸法 (llⅡll):φ 3.0(± 0,3)以上×L22(± 2.2)以上

留付け間隔 (ll」Il):225(± 25)以下

上張り材取付け用

a。 ステープル

寸法 (IIⅡll):幅 4(± 0.4)以上、長さ 19(± 1.9)以 上

留付け間隔 (llull):150(± 15)以下

b,接着剤

種類 :下記のいずれかによる。

酢酸ビニル樹脂系、アクリアレ樹脂系、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、
ポリアミド系、ポリサルファイ ド系、シヅコーン系、合成ゴム系、せつこ

う系又は炭酸カルシウム系

塗布量(g/m2):200(± 20)～ 900(± 90)

塗布間隔 (Il」ll):150(± 15)以下

C.タ ンピンねじ

寸法 (ll」ll):φ 3.0(± 0,3)以上×L20(± 2)以上

留付け間隔 (lI』ll):1,800(± 180)以 下

取付け方法

上記 aと bで下張り材に取付け、必要に応 じて、cを併用 して、間柱 (ス タッ

ド)又は鋼板に取付ける。

敷 目板仮留め用

a.タ ンピンねじ

寸法 (llⅡll):φ 2.0(± 0.2)以上×L10(± 1)以上

b.粘着テープ又は両面粘着テープ

粘着材の種類 :下記のいずれかによる。

アクヅル樹脂系、ポリアミド系、天然ゴム系又は合成ゴム系

寸法 (IIⅡll);厚 さ 3(± 0。 3)以下、幅 75(± 7.5)以下
c.接着剤

種類 :前記の上張り材取付け用接着剤に同じ。

塗布量(g/m2):600(± 60)以 下

取付け方法

上記 aか らcのいずれかで間柱 (ス タンド)又は上下ランナーに取付ける。

鋼板仮留め用

a.接着剤

種類 :前記の上張り材取付け用接着剤に同じ。

塗布量(g/m2):360(± 36)以 下

b.ステープル

寸法 (lllll):幅 4(± 0。 4)以上×長さ 10(± 1)以上

c.タ ッピンねじ

寸法 (llttll):φ 2,0(± 0.2)以上×L10(± 1)以上

d.粘着テープ又は両面粘着テープ

粘着材の種類 :前記の敷目板仮留め用粘着テープ又は両面粘着テープに同じ。

質量(g/m2):360(± 36)以 下

e。 リベント

寸法 (llull):φ 2.4(± 0。 24)以上

取付け方法

上記 aからeのいずれかで間柱 (ス タンド)、 敷 目板又は下張り材に取付ける。

‐ 5
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項    目 製 品 仕 様

④

呂ll

構

成

材

料

留付け材 緩衝材仮留め用

a.タ ンピンねじ

寸法 (llttll)i φ2.0(± 0.2)以上×L10(± 1)以上

b.粘着テープ又は両面粘着テープ

粘着材の種類 :前記の敷目板仮留め用粘着テープ又は両面粘着テープに同じ。
寸法 (IIIll)i厚 さ 3(± 0.3)以下、幅 75(± 7.5)以 下

c。 接着剤

種類 :前記の上張り材取付け用接着剤に同じ。

塗布量(g/m2):600(± 60)以 下

取付け方法 :上記 aか らcのいずれかで間柱 (ス タンド)に取付ける。
ハント形ジョイナー取付け用接着剤

種類 :前記の上張り材取付け用接着剤に同じ。

塗布量 (g/m):12(± 3)

取付け方法 :上記接着剤で上張り材 目透かし目地部に取付ける。

下張り材 目地部

シー リング材

(上張り材目透か

し紛

(下張り材縦目地

部は必要に応じて

充てんする。)

種類等 :下記のいずれかによる。

ポリウレタン系、アクリル系、アクリルウレタン系、ポリサルファイ ド系、ポ

リイツブチレン系、シリコーン系又は変成シリコーン系

充てん量 (g)

1箇所あたり目透かし幅 1 ll」 llあ たり 0。 12(± 0,02)以上

仕様 (上張り材の目地部が目透かし張りの場合に充てんする)

上張り材縦目地 (目 透かし)と 交差する下張り材横 目地部 :あ り

上張り材横 目地 (目 透かし)と 交差する下張り材縦目地部 :あ り又はなし

上張 り材 目透か

し部処理材

ハ ッ ト形ジョイナー

材質 :塩化 ビニル樹脂系

寸法 (IIIIl)

A:10(± 1,0)以下

B:21(± 2.1)以下

C:8(± 0.8)以下

厚 さ(Illlll):1,0(± 0.1)以下

四

こ⑤
B B

壁端部 (柱・はり

等との取 り合い

部)の仕様及び

その処理材 (充

てん材)

下張り材又は上張り材のどちらか一方に、あるいはこの両者に目透かしを設ける
場合は、それぞれの目透かし幅は 10 11Ⅱ ll以 下とする。下張り材の目透かし部には、
次の aか らcのいずれかを厚さ 12.511』 Il以上充てんする。上張 り材の目透かし部に
は、必要に応 じて次の aか らcのいずれかを充てんする。
a.シーリング材

種類 :下記のいずれかによる。
ポリウレタン系、アクリル系、アクリルウレタン系、ポリサルファイ ド系、
ポヅインブチレン系、シリコーン系又は変成シリコーン系

b.ロ ックウール、ロックウール保温板、ロックウールフェル ト、ロックウール
モルタル又はグラスファイバーフェル ト

密度 (kg/m3):10(± 10)以上

c。 せつこう系又は炭酸カルシウム系無機質充てん材

-6‐
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4。 構造説明図

(1)透視図

(2)水平瞬面図

A方向垂直断面図

(単位 :mm)

半1 鋼板は必要に応 して取付ける
取付け位置 :片面又は両面

間柱と下張り材との間又は下張り材と上張り材との間

中2 振れ止めは必要に応して取付ける

半3 下張り材縦目地部シーリング材は必要に応 して充てんする

11080

材取付け用

上張

鋼板は必要に応 じて取付ける
取付け位置 :片面又は両面

間柱と下張 り材との間又は下張り材と上張り材との間

半2 目透かし張りとする場合に設ける
下張り材縦目地部シーリング材は必要に応して売てんする

606以下

用

66～ 1,000

125～ 25

Ы
円
ＫＩ
躙

ＫＩ
四
研
餌
Ｎ
湘

‐7‐
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(3)断面詳細図

①共通間柱構造

10以下

(単位 :mm)

L形ランナーの場合

け用

材取付け用

109
～1,080

■1 鋼板は必要に応 じて取付ける
取付け位置 :片面又は両面

問柱と下張 り材との間又は下張 り材と上張 り材との間

中2 振れ止めは必要に応 して取付ける

*3 日透か し張 りとする場合に設ける
下張 り材縦目地部シー リング材は必要に応 して充てんする

A方向水平断面図

0)の 場合 0)の場合

B方向垂直断面図

*3

B

用

用

用

65～ 1,l)00

125～ 25

拙 臨 0の場合 誂 瑞 引0の場合

8

*4 きしみ音防止材は必要に応 じて充てんする
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②共通間柱構造 (敷 目板仕様)

A方向水平断面図

Olの場合 0)の場合

B方向垂直断面図

(単位 :mm)

L形ランナーの場合

10以下

下

け用

材取付け用

A

111

～1130

B
H

10以

材取付け用

*1 鋼板は必要に応 して取付ける
取付け位置 :片 面又は両面

間柱と敷目板との間、数日板と下張り材との間
又は下張り材と上張り材との間

*2 振れ止めは必要に応 して取付ける

*3 日透か し張りとする場合に設ける
下張り材縦目地部シー リング材は必要に応 して充てんする

*3

125～ 25

67～ 1050

125～25

‐9-
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③千鳥間柱構造 (敷 目板仕様)

A方向水平断面図

突付け張り
(目 透か し幅 Olの場合 の堀合

B方向垂直断面図

10以 下

材取付け用

材取付け用

上張 り

ホ

' 
鋼板は必要に応 して取付ける
取付け位置 :片面又は両面

間柱と数日板との間、
又は下張り材と上張り

準2 振れ止めは必要に応じて取付ける

キ3 緩衝材は必要に応 して取付ける

(単位 :mm)

L形ランナーの場合

敷目板と下張 り材との間
材との間

111

～1130

B

*4

*4 目透か し張 りとする場合に設ける
下張 り材縦目地部シー リング材は必要に応 して売てんする

125～ 25

67～1,050

125～ 25

磯 臨 0の場合 翻 躙 引oの場合

-10‐
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Ｋ
卜
件
―
―
―
―
―
―
―
ド
ー
ー
Ｉ
Ｉ
Ｆ
Ｉ

④千鳥間柱構造 (スペーサー仕様)

A方向水平断面図

0)の 場合 0)の場合

B方向垂直断面図

(単位 :mm)

L形ランナーの場合

10以 下

り け用

材取付け用

下

1           303以 下

110
～1,080

用
下

*1 鋼板は必要に応 して取付ける
取付け位置 :片箇又は両面

問柱と下張 り材との間又は下張り材と上張 り材との問

■2 せっこう板、せつこうポー ド、亜鉛めっき等鋼板等

ホ3 緩衝材は必要に応して取付ける

■4 目透かし張りとする場合に設ける
下張り材縦目地部シーリング材は必要に応して充てんする

*5 きしみ音防止材は必要に応じて充てんする

＼

―

仰

125～ 25

66～ 1000

12

Ы
日
判
剛

‐
11‐

細 戦 0の場合 訛 瑞 」oの場合
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⑤千鳥間柱構造 (敷 目板仕様及びスペーサー仕様)

10以下

=

A方向水平断面図

突付け張り
(目 透か し幅 0)の場合 の覇合

B方向垂直断面図

材取付け用

り

半1 鋼板は必要に応 じて取付ける
取付け位置 :片面又は両面

間柱と下張 り材との間又は下張 り材と上張 り材との間

*2 せっこう板、せつこうボー ド、亜鉛めっき等鋼板等

*3 緩衝材は必要に応 して取付ける

*4 目透か し張 りとする場合に設ける
下張 り材縦目地部シー リング材は必要に応 して充てんする

キ5 をしみ音防止材は必要に応 じて充てんする

(単位 :mm)

L形 ランナーの場合

材取付け用

303以 下

112

～1,130

B

下

125～ 25

68～ 1050

5～ 25

弼 靴 9の場合 諧馨‖宙跳¬①の場合

12
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「

オ
　

　

　

夢

|

⑥並列間柱構造

A方向水平断面図

(単位 :mm)

L形ランナーの場合

10以 下

用

材取付け用

606以下
突付け張 り
(目 透か し幅 Olの 場合

目透かし張り
(目 透かし幅2～10)の場合

下

B方向垂直断面図

175
～2080

B 材取付け用

用

■1 鋼板は必要に応 して取付ける
取付け位置 :片面又は両面

間柱と下張 り材との間又は下張 り材と上張 り材との問

*2 振れ止めは必要に応 して取付ける

*3 緩衝材は必要に応 じて取付ける

キ4 目透かし張りとする場合に設ける
下張り材縦目地部シーリング材は必要に応して充てんする

■5 きしみ音防止材は必要に応じて充てんする

け用

り ン *4

突付け張 り
(目 透か し幅 0)の 場合

目透か し張 り
(目 透か し幅2～ 10)の場合

125～ 25

131～ 201111

25～ 25

―
イ
ー
ー
歩触

-13
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⑦並列間柱構造 (敷 目板仕様)
(単位 :mm)

L形ランナーの場合

10以 下

け用

材取付け用

A方向水平断面図
け用

606以下
突付け張 り
(目 透か し幅 0)の場合 0)の堀合

B方向垂直断面図

177

～2130

B 材取付け用

■1 鋼板は必要に応 して取付ける
取付け位置 :片面又は両面

問柱と敷目板との間、
又は下張 り材と上張 り

*2 振れ止めは必要に応 じて取付ける

*3 孝長衝材は必要に応 して取付ける

目板と下張 り材との間
との間

下

敷
材

*4 目透かし張 りとする場合に設ける
下張 り材縦 目地部シー リング材は必要に応じて充てんする

キ5 きしみ音防止材は必要に応 して充てんする

12 5～25

133～ 2050

5～ 25

Ｈ
Ｈ
Ｈ
レ他

突付け張 り
(目 透か し幅 0)の場合

目透かし張 り
(目透か し幅2～ 10)の場合

14-
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5。 施工方法

(1)上下ランナーの取付け

上下ランナーを取付ける位置に塁出しを行 う。上下ランナーは、躯体にランナー固定金物 (打込み
ピン、ボル ト、ねじ、くぎ、バッファーピン等)、 或いは溶接にて (必要に応 じてランナー受けピース

を介して)、 900 11Ⅱll以 下の間隔で取付ける。L形ランナーを用いる場合は、2本を併用し、前記と同じ

方法で取付ける。必要に応 じて、きしみ音防止材を上下ランナー表面に取付ける。
(2)間柱 (ス タンド)の 取付け

間柱 (ス タンド)を あらかじめ現場の寸法に合わせて切断する。共通間柱構造及び並列間柱構造の場
合は、間柱 (ス タンド)を 606111111以 下の間隔で、千鳥間柱構造の場合には、間柱 (ス タンド)を 30311』 ll以

下の間隔で上下ランナーに差し込んで取付ける。必要に応 じて、きしみ音防止材を間柱 (ス タンド)上

下端 50 11Ⅱ Il部分の表面に取付ける。
EE形タイプの間柱 (ス タンド)を使用する場合は、必要に応 じて、そのフランジ相互に、間柱 (ス タ

ッド)用 スペーサーを挿入する。必要に応 じて、きしみ音防止材を間柱 (ス タンド)と 問柱 (ス タンド)

用スペーサーの接触部に取付ける。

千鳥問柱構造の間柱 (ス タンド)は、必要に応 じて、ランナー用スペーサーを上下ランナーと間柱 (ス

タンド)と の間の中空部に挿入 して、上下ランナーに取付ける。必要に応 じて、きしみ音防止材をラ
ンナー用スペーサー表面に取付ける。

(3)振れ止めの取付け

必要に応 じて、振れ止めをあらかじめ現場の寸法に合わせて切断し、間柱 (ス タンド)の側面の切欠
き部に差 し込んで取付ける。必要に応 じて、きしみ音防止材を間柱 (ス タッド)と 振れ止めの接触部、
振れ止めと問柱 (ス タンド)用 スペーサーの俵触部に取付ける。

(4)鋼板の取付け (間柱 (ス タッド)と 敷目板又は下張り材との間に取付ける場合)

必要に応 じて、鋼板を間柱 (ス タンド)と 敷 目板又は下張り材との間に使用する場合は、あらかじめ
現場の寸法に合わせて切断した鋼板を聞柱 (ス タッド)の片面又は両面に接着剤、タッピンねじ、粘着
テープ、両面粘着テープ又はリベットで取付ける(必要に応 じて鋼板に下穴を開ける)。 必要に応 じて、
きしみ音防止材を間柱 (ス タンド)と 鋼板の接触部に取付ける。

(5)敷 目板の取付け

必要に応 じて、敷 目板をタンピンねじ、粘着テープ、両面粘着テープ又は接着剤で間柱 (ス タンド)

又は上下ランナーに仮留めする。

(6)緩衝材の取付け

必要に応 じて、必要な長さの緩衝材をタンピンねじ、粘着テープ、両面粘着テープ又は接着剤で間
柱 (ス タンド)に取付ける。

(7)鋼板の取付け (敷 目板と下張り材との間に取付ける場合)

必要に応 じて、鋼板を敷 目板と下張り材 との間に使用する場合は、あらかじめ現場の寸法に合わせ
て切断した鋼板を壁面の片側又は両側の敷 目板の表面に接着剤、タンピンねじ、粘着テープ又は両面
粘着テープで取付ける(必要に応じて鋼板に下穴を開ける)。

(8)下張り材の取付け

下張り材をあらかじめ現場の寸法に合わせて切断し、φ3.0111111以 上×L22111111以 上のタンピンねじで
225 11ⅡIl以下の間隔で間柱 (ス タンド)に留付ける。

(9)人造鉱物繊維断熱材の挿入

人造鉱物繊維断熱材 (グ ラスウール又はロックウール)を壁体中空部に挿入する。
(10)鋼板の取付け (下張り材 と上張り材との間に取付ける場合)

必要に応 じて、鋼板を下張り材と上張り材 との間に使用する場合は、あらかじめ現場の寸法に合
わせて切断した鋼板を壁面の片側又は両側の下張り材の表面に接着剤、ステープル、タンピンねじ、
粘着テープ又は両面粘着テープで取付ける (必要に応 じて鋼板に下穴を開ける)。

‐ 15-
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(■)上張り材の取付け

上張り材は、突付け張り又は目透かし張りとする。
上張り材をあらかじめ現場の寸法に合わせて切断する。接着剤を上張り材の裏面に塗布する。こ

の時、接着剤の塗布間隔は 150 11ⅡIl以下とし、接着剤の塗布量は 200～ 900g/m2と する。
上張り材は、その目地が下張 り材の目地と重ならないよう、また、目地部を突付け張 りとする場

合は、相互の上張 り材を突付け、日透かし張りとする場合は目透かし幅が 2～ 10 11ullと なるよう配置
し、幅 4 11Ⅱ Il以上、長さ 19 11Ⅱ ll以 上のステープルで 150111111以 下の間隔で下張り材に取付ける。但 し、鋼
板の取付け部分はステープルを取付けなくてもよい。

目地部を目透かし張りとした際には、日透かし目地の直下に位置する下張り材の目地部にシージ
ング材(1箇所あたり目透かし幅 1 ll」 llあ たり0,12g以 上)を充てんする。但し、下張り材縦目地へのシ
ーリング材の充てんは必要に応 じて行 う。その後、接着剤をハット形ジョイナーに塗布 し、目透か
し部に取付ける。

但 し、下張り材 と上張り材との間に鋼板を取付けた際には、鋼板取付け位置の下張り材の目地部
にはシーリング材を充てんしなくてもよい。

必要に応 じて、タンピンねじで 1,800 11Ⅱ Il以下の間隔で間柱 (ス タッド)又は鋼板に留付ける。
(12)壁端部の処理

下張り材又は上張り材のどちらか一方に、あるいはこの両者に目透かしを設ける場合は、目透か
し幅を 10 11ull以 下とする。目透かしを設けた場合の下張り材の目透かし部には、処理材 (充てん材)を

厚さ 12.511』 ll以上充てんする。日透かしを設けた場合の上張り材の目透かし部には、必要に応 じて処
理材 (充てん材)を充てんする。

‐16‐
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